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APREKINA ATSIFREJUMS -METODIKAS
' 2018/7. Valkas 5.

Telpu grupa: 710. Telpas 922, 923, 13654, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13664, 13665, 13664
13667, 13668, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673, 13674, 13675, 13676, 13677, 13678, 13679, 13680, 13681, 13682, 13683 13684
13685, 13686, 13687, 13688, 13689, 13691, 13692, 13693, 13694, 13695, 13696, 13697, 13698, 13699, 13700, 13701 13702 1370
13704, 13705, 13706, 13707, 13708, 13709, 13710, 13711, 13712, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13718 13720 13720
13723, 13724, 13725, 70116.

Fakt. aprékina periods: 30.06.2018 23:55 - 31.07.2018 23:45 (30d.23st.49m.).
Algoritms: Crk. Apk.sadale %m2.. Vasara

Siltummezgli _temp. pirms un péc s/m: 8.4°C ; 55°C.

| Kods | Adrese | Galv.SM Shéma] t° 18] Periods
610 Valkas 5 84 55 30.06.2018 23:55 - 3107201
2021 Valkas 5 84 55 30.06.2018 23:55-31.07.201
SADALE SSK ALG., MWh K.UDENS APREKINS APKURE H
Siltums 21.60000 m3 no telpas 115.117 JlApkures MWh (no SME Teipu
Zudumi m3 no s/m 133.120 i
Siltums sadalei  21.60000 KoetM3  1.156389 || \fwh no telou SSK |
K.li.sagat.s/m 7.20584 m3 sadalei 133.121 |l Cirkulicija uz lielpu ar koef 1
K.d.starpiba m3 no starpibas Kopliet. MWh ‘
s1 e opiiet n
Ventilacija MWh/1m3 0.05413
Atlikums 14.39416 || MWh/Im3(gal.) 0.05413
-uz apkuri K.t.sagat.s/m,MWh 7.20584
-uz cirk/pieg.  14.39416 ||K.a. atlikums, MWh
cirk. sadale m2 A e =

Aprekina bridindjumi !

[B3]. Apreknam ir manuali uzdots parametrs: faktiska aprékina perioda sakums [tDat1]. 30.06.2018 23:55.

[B12]. Visas telpas m3 daudzums ir lielaks par Gdensmeritaja pirms siltummaina radfjumu daudzumi. Starpiba <=25%. 15.638900%.
Telpas: 115.117 m3. U/méritajs pirms s/maina: 133.120 m3.

[B55]. Ir starpiba starp [MWh daudzumu sadalei] un [MWh kopgju daudzumu péc pakalpojumiem]. Starpiba ir ne vairak 0.0003 MWh.

Aprekina bridinjumi !! i
[B44]. Nav iesp&jams aprékinat SSK daudzumu péc vidgjiem SSK radijumiem, jo nav pareizo bazes periodu (>=72 st, ir/nav apkure)

SM:2021{30.06.2018 23:55 - 31.07.2018 23:45}

Aprekind bridindjomi !!!
[B438]. Ir diapazins ar SM siltuma aprékinu p&c slodzem, bet tas vel nav gatavs. SM:2021 30.06.2018 23:55-31.07.2018 23:45.

Komunalie sadzives Lietotajs:54. SIA "Daugavpils dzivok]u un komunalas saimniecibas uznémums"

Platiba 4.14 m2. Pl.koef. 1 Pakalpojumi
K.tdens: 0 m3 (koef.1.156389; pirms koef.: 0 m3).

Pakalp. kods, nosauk., izmantlaiks | MWh  [Tarifs [Summa,EUR| PVN ' ArPVN | Aprekina aisifrgjums
10. Cirkulacija 0.01562 56.76 0.89 0.19 1.08 14.39416MWh / 3814.060000 (kop.m2 no 73 telp.)
(21%) *4.140000 m2.
Komunalie sadzives Lietotajs:54. SIA "Daugavpils dzivoklu un komunalas saimniecibas uzpémums"
Platiba 57.54 m2. Pl.koef. | Fakalpojumi
4: 01.07.2006 00:00 - . .

K.tdens: 1.101 m3 (koef.1.156389; pirms koef.: 0.952 m3).

Pakalp. kods, nosauk., izmant laiks | MWh  [Tarifs Summa,EUR| PVN | ArPVN | Aprekina atiifrgjums o
10. Cirkulacija 0.21715 56.76 12.33 2.59 14.92 14.39416MWh / 3814.060000 (kop.m2 no 73 telp.)
(30d.23st.49m.) (21%) *57.540000 m2.
13. Karsta tdens sagatavosana  0.05960 56.76 338 071 4.09 P430.06.2018 23:55 - 31.07.2018 23:45 *** pac
(21%) i/m 34502455 rad. 0.952m3.
Kopa: 0.27675 15.71 3.30 19.01

PAS "Daugavpils siltumtikli®. Programma Norekini par siltumenergiju'. Atsk.1.1. 13.02.2019 13:05. (dstnevin.kladere).



